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1. [bookmark: _Toc11429166][bookmark: _Toc39741068][bookmark: _Toc110479196]Отчет о внесенных изменениях на основании замечаний и предложений Министерства энергетики Российской Федерации к актуализированной Схеме теплоснабжения в административных границах города Перми на период до 2035 года.
В соответствии с письмом Министерства энергетики Российской Федерации №07-5183 от 29.09.2021 г., администрации г. Перми рекомендовано при проведении очередной актуализации схемы теплоснабжения учесть ряд замечаний и предложений экспертов Минэнерго России. Перечень замечаний и предложений с описанием их учета приведен в таблице ниже.
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	№п/п
	Глава
	Замечание
	Комментарии и пояснения разработчика

	1
	Глава 1
	1. В главе 1 обосновывающих материалов.
- на стp. 2-4 («Содержание») тома 2 главы 1 указаны некорректно нумерация и количество страниц (814 вместо 454), требуется корректировка гиперссылок (для формата схемы в электронном виде);
- рекомендуется привести краткую характеристику города, в т. ч. климатические характеристики, принятые для расчётов;
- объекты теплоснабжения, находящиеся в государственной или муниципальной собственности и которые переданы ЕТО на основании договора аренды, договора безвозмездного пользования, договора доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении государственного или муниципального имущества и (или) концесионого соглашения, должны быть указаны в зоне деятельности такой ЕТО отдельно;
- представить описание источников тепловой энергии отдельно по каждой ЕТО; 
- в  таблице 10 «Реестр  изменений в составе оборудования  источников комбинированной выработки электрической и тепловой энергии за последние 5 лет» выделено, что снижение электрической мощности ПТЭЦ-6 в 2020 г. составило 56,7 МВт, однако из данных той жe таблицы из эксплуатации ,выведены 4-е паровых турбоагрегата (P-25-29/1,2, ст. №2; Р-6-35/6, ст. №3; Р-6-35/5, ст. №4; PT-25-90-1, ст. №5), т. е. исходя из маркировки турбин из эксплуатации выведено 62 МВт электрической мощности — необходимо привести пояснения;
- в пункте 2.1.2 «Структура и технические характеристики основного оборудования» представить технические характеристики POУ источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии,
- в таблице 32 тепловая мощность «нетто» ПТЭЦ-9 за 2020 г. представлена неверно (располагаемая мощность меняется, а мощность «нетто» без изменения);
- доработать пункт 2.1.8 «Способы регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур и расхода теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха»;
- данные по пункту 2.1.12 «Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей: эксплуатации источников тепловой энергии» должны быть представлены за ретроспективный период, а не на 01.01.2021;
- в документе рекомендуется сквозную нумерацию таблиц и рисунков заменить на нумерацию с учётом разделов, а по тексту приводить ссылки на номера таблиц;
- уточнить информацию на стр. 16: согласно информации, представленной в таблице 1 БМК Южная введена в эксплуатацию в настоящее время;
- в таблице 1 необходимо уточнить осуществление регулируемой деятельности и наличие категории «население» от BK «Биомед»;
- в случае, если ВК-5 будет введена в эксплуатацию в конце 2021 г., добавить теплоисточник во все главы обосновывающих материалов и утверждаемую часть, в составе ЕТО №01;
- в таблицах 36, 38, 40 указать информацию о газовых турбинах;
- в разделе 2.2.2. указать информацию по форме таблицы П2.4 методических указаний;
- согласно таблицам 224 и 376 главы 1 от ГТУ-ТЭС-200 и котельной 123A не осуществляется функции ЕТО ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез». Целесообразно рассмотреть исключение данной организации из схемы теплоснабжения;
- согласно пунктам 20 и 21 методических указаний в ценовых зонах теплоснабжения не требуется привидение эксплуатационных показателей в соответствит с таблицами П12.2, П12.3, П12.4, П12,5 приложения №12 МУ (в главе 1 — таблицы 204-207). Описание эксплуатационных показателей тепловых сетей и сооружений на них в системах теплоснабжения, функционирующих в ценовых зонах, должно включать показатели в соответствии с таблицами П12.10, П12.11(в главе 1-таблицы 208-209).
	учтено

	2
	Глава 1 Часть 3
	2. В части 3 главы 1 обосновывающих материалов:
- описание тепловых сетей, сооружений на них представлено отдельно по зонам действия теплоисточников, не представлено отдельно по каждой ЕТО, а также в части сетей, в отношении которых заключено концессионное соглашение),
- представить анализ данных, приведенных в таблицах части 3 главы 1 обосновывающих материалов
- обоснование температурных графиков, приведенное на стр. 175 (выбор графика отпуска тепла обусловлен тем, что оборудование источников, тепловых сетей (компенсаторы и неподвижные опоры) и потребителей не рассчитано на более высокую температуру теплоносителя) неубедительно и требует более расширенных комментариев;
- представить обоснование выбора организаций, уполномоченных на эксплуатацию бесхозяйных тепловых сетей, перечень которых приведен в таблице 2 приложения 1 к главе 1 (часть 6.4 ст. 15 Федерального закона №190-ФЗ «О теплоснабжении»).
	учтено

	3
	Глава 1 Часть 6
	3. В части 6 главы 1 обосновывающих материалов при составлении тепловых балансов по источникам ПAO «Т Плюс» необходимо учесть ограничения тепловой мощности (кроме BK-20). В части 2 главы 1 пo источникам ПАО «Т Плюс» указаны следующие ограничения тепловой мощности: на ТЭЦ-6 — 13,65 Гкал/ч; на ТЭЦ-13 — 6,48 Гкал/ч; на ТЭЦ-14 — 100,5 Гкал/ч (стр. 40); па ВК-20 — 29,95 Гкал/ч. Располагаемую тепловую мощность по ТЭЦ-6, ТЭЦ-13, ТЭЦ-14 необходимо уточнить и скорректировать.
	учтено

	4
	Глава 1 Часть 7
	4. В части 7 главы 1 обосновывающих материалов:
- сведения в таблице 232 «Баланс производительности водоподготовительных установок ...» не актуализированы: не приведены данные за 2020 г., избыточно приведены данные за 2015 г. Представить анализ балансов теплоносителя;
 - представить комментарий по отрицательным значениям сверхнормативных утечек в зонах действия ряда теплоисточников (таблица 232).
	учтено

	5
	Глава 1 Часть 9
	5. В части 9 главы 1 обосновывающих материалов:
- требуют уточнения нулевые величины показателей повреждаемости в большинстве CTC (за исключением зон деятельности ПAO «Т Плюс»). По зоне ЕТО №3 (ПМУП «ГКТХ») при наличии фактических данных о недоотпуске тепла указаны нулевые величины количества прекращений и времени восстановления. Данное обстоятельство может быть вызвано невыполнением требований по организации учета аварийных ситуации в системах теплоснабжения;
- в таблице 324 следует уточнить величину среднего времени восстановления теплоснабжения за 2020 год (74,29 ч) в зоне ЕТО № 1. В таблицах 325, 327 и 328 в зоне ЕТO №1 средняя продолжительность восстановления теплоснабжения по всем системам теплоснабжения (зонам действия источников) за этот период не превышала 27,82 ч. В таблице 326 данный показатель по ЕТО №1 в 2020 году составил 19,6 ч;
- следует уточнить наименование таблицы 324 ‹Динамика теплоснабжения
котельных в зоне деятельности единых теплоснабжающих организаций»;
- следует уточнить общую оценку теплоэнергетического комплекса города (оценен как надежный) при констатации малой надежности большинства (включая CTC в зоне ответственности ПAO «Т Плюс») систем теплоснабжения.
	учтено

	6
	Глава 2
	6. В главе 2 обосновывающих материалов:
- на стр. 27 указан срок действия Генерального плана — 2022 год, в таблице 3.2.1 приводится сравнение прогнозов с показателями генерального плана на период до 2030 года. Устранить опечатку в таблице 3.2.1. Генеральный план разработан на период до 2022 года;
- ввиду существенного объема информации рекомендуется таблицы приложений 27, 30, 32 методических указаний размещать в приложении к главе 2;
- в таблице 8 «Сведения о движении строительных фондов в городском округе, тыс. кв. м (таблица П24.1 методических указаний)» общая площадь жилых помещений (например, на 2020 г.) составляет 26478,4 тыс. м2, а отапливаемая площадь жилого фонда — 34810,4 тыс. м2 — требуется пояснение (возможно, под понятием «отапливаемая площадь жилого фонда» имеется ввиду «отапливаемая площадь жилого фонда» и «отапливаемая площадь общего пользования МКД»);
- представить  описание  изменений   показателей  существующего и перспективного потребления тепловой энергии на цели теплоснабжения по сравнению с предыдущей утвержденной схемой теплоснабжения.
	учтено

	7
	Глава 4
	7. В главе 4 обосновывающих материалов в таблице 1 «Балансы тепловой мощности источника тепловой энергии, функционирующего в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии систем теплоснабжения, в зоне деятельности ЕТО №01 и 02, Гкал/ч» в 2028 г. изменяется установленная тепловая мощность ТЭЦ-4. Необходимо информацию привести в соответствие, так как в соответствии с пунктом 97 методических указаний и пунктом 57 требований к схемам балансы в главе составляются при существующих в ретроспективном периоде установленных и располагаемых значениях тепловой мощности источников тепловой энергии.
	учтено

	8
	Глава 5
	8. В главе 5 обосновывающих материалов.
- в тексте главы представить подтверждения, что развитие системы теплоснабжения принято без изменений относительно ранее принятого варианта, то должно быть разработано не менее 2-ух вариантов развития города с приведением их технико-экономического сравнения;
- отразить решения по строительству генерирующих объектов с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии, указанные в утвержденных региональных схемах и программах перспективного развития электроэнергетики;
- отразить решения о теплофикационных турбоагрегатах, не прошедших конкурентный отбор мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике.
	учтено

	9
	Глава 6
	9. В главе 6 обосновывающих материалов:
- представить пояснения отрицательных значений сверхнормативных утечек в зонах действия ряда теплоисточников (таблицы 1-3);
- представить анализ балансов производительности ВПУ и подпитки тепловых сетей в (таблицы 1-3);
- в разделе 5 главы 6 (таблицы 4-6) не требуется разделение подпитки тепловых сетей на нормативную и сверхнормативную. В ценовых зонах теплоснабжения должна быть указана только расчетная величина потерь теплоносителя в тепловых сетях для каждой системы теплоснабжения в соответствии с таблицей П35.6 приложения №35 методических указаний. Целесообразно скорректировать раздел.
	учтено

	10
	Глава 7
	10. В главе 7 обосновывающих материалов:
- в разделе 6.4. уточнить состав и характеристики оборудования ПГУ-105,
прогнозируемой к вводу в 2028 г.;
- в таблице 17 указан вид основного топлива для котельной Пышминская - уголь. В то время как в таблице 235 Главы 1 и прочих материалах указан основной вид топлива - природный газ. Необходимо уточнить и привести в соответствие;
- в разделе 14 «Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции и (или) модернизации существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива» необходимо представить анализ целесообразности использования возобновляемых источников энергии (приведено описание использования энергии ветра и солнечной энергии для производства электроэнергии, для производства тепловой энергии описание технологий отсутствует);
- рекомендуется выполнить анализ эффективности производства тепловой энергии за счет использования солнечной энергии и тепловых насосов.
	учтено

	11
	Глава 9
	11. В главе 9 обосновывающих материалов представить технико- экономическое обоснование предложений по типам присоединений теплопотребляющих установок потребителей (или присоединений абонентских вводов) к тепловым сетям, обеспечивающим перевод потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (ГВС), на закрытую систему ГВС.
	учтено

	12
	Глава 10
	12. В главе 10 обосновывающих материалов таблицы 2 и 4 по TЭЦ-9 и ТЭЦ-14 УРУТ на отпуск тепловой энергии соответствует УРУТ на выработку тепловой энергии. Необходимо пояснить неучет в балансе величины собственных нужд по указанным источникам.
	учтено

	13
	Глава 11
	13. В главе 11 обосновывающих материалов:
- на рисунке 2 необходимо пояснить резкое увеличение числа инцидентов в ЦТП в 2020 году;
- рекомендуется привести графическое сравнение вероятности безотказной работы (далее — ВБР), коэффициентов готовности и недоотпуска тепла для наиболее загруженных магистралей в существующем положении и к последнему году расчетного периода.
	учтено

	14
	Глава 12
	14. В связи с отнесением муниципального образования «город Пермь» Пермского края к ценовой зоне теплоснабжения из главы 12 целесообразно исключить раздел 2 «Оценка финансовых потребностей для строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей».
	учтено

	15
	Глава 13
	15. В главе 13 обосновывающих материалов:
- в таблице 3 удельный расход условного топлива на электроэнергию, выработанную на базе теплового потребления (строка 9) больше значений показателя удельный расход условного топлива на электроэнергию, отпущенную с шин ТЭЦ (строка 8) в период 2020-2035 гг., что невозможно. Необходимо уточнить и привести в соответствие;
- в схеме теплоснабжения в главе 13 обосновывающих материалов в табл. 6 целесообразно представить информацию по индикаторам, характеризующим функционирование источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, образованной на базе котельной (котельных), а именно:
частота отказом с прекращением подачи тепловой энергии от котельной;
относительный средневзвешенный остаточный   парковый   ресурс котлоагрегатов котельной;
- в таблице 7 следует уточнить данные по среднему сроку эксплуатации тепловых сетей (например, на стр. 276 средний срок эксплуатации тепловых сетей «ВК Искра» в 2021 г. составляет 28,2 лет, а в 2022 г. - 76,2 года).
	 

	16
	Глава 15
	16. В главе 15 обосновывающих материалов:
- в таблице 6 по зоне деятельности ЕТО №2 ПAO «Т Плюс» приведены реквизиты заявки филиала «Пермский» ОАО «Волжская ТГК». Целесообразно представить заявку от ПAO «Т Плюс»;
- наименование юридического лица в таблицах 1—7 указано некорректно: «ФГБОУ «ПHИПУ»» вместо «ФГАОУ «ПНИПУ»»;
- требуется пояснить нулевой размер собственного капитала ЖCK №43 (CTC №2), ФГУП «HПO «Микроген» МЗ РФ в г. Перми «Пермского HПO «Биомед» (CTC №48), ФКУ ИК-32 ГУФСИН России (CTC №52), ФКП «ППЗ» (CTC №55), ФКУ ИК-29 ГУФСИН России (CTC №72), указанный в таблице 5. В случае не предоставления вышеуказанными организациями запрашиваемых сведений о размере собственного капитала, требуется привести соответствующие комментарии;
- рекомендуется привести реестр ЕТО для актуализированного сценария.
	учтено

	17
	УЧ Раздел 10
	17. В разделе 10 утверждаемой части:
- избыточно представлен утвержденный при предшествующей актуализации схемы теплоснабжения реестр ЕТO (таблица 106);
- требуется пояснить отсутствие ЕТО №№ 5, 19-35 (CTC №№41-43, 57-73 соответственно) в таблице 108 «Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)»;
- в таблице 110 по зоне деятельности ЕТО № 2 ПAO «Т Плюс» приведены реквизиты заявки филиала «Пермский» OAO «Волжская TTK». Целесообразно представить заявку от ПAO «Т Плюс»;
- наименование юридического лица в таблицах 106-111 указано некорректно: «ФГБОУ «ПНИПУ»» вместо «ФГАOУ «ПНИПУ»»;
- в таблице 5 требуется пояснить нулевой размер собственного капитала ЖCK №43 (CTC №2), ФГУП «HПO «Микроген» МЗ РФ в г. Перми «Пермского HПO «Биомед» (CTC №48), ФКУ ИК-32 ГУФСИН России (CTC №52), ФКП «ППЗ» (CTC №55), ФКУ ИК-29 ГУФСИН России (CTC №72), указанный в таблице 109.
	 учтено

	18
	УЧ Раздел 12
	18. В разделе 12 утверждаемой части:
- представить перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию (дана ссылка на главу 1 обосновывающих материалов);
- представить обоснование выбора организаций, уполномоченных на эксплуатацию бесхозяйных тепловых сетей, перечень которых приведен в таблице 2 приложения 1 к главе 1;
- в табл. 2 приложения 1 к главе 1 обосновывающих материалов и в разделе 12 в тaбл. 113 утверждаемой части для транзитных участков инженерных сетей ГВС (сетей теплоснабжения) общей протяженностью 451 м в двухтрубном исчислении и расположенных по адресу г. Пермь, Кировский район, ул. Адмирала Ушакова, д. 55, по подвалу ж/д №55, 55/2 организация, уполномоченная на эксплуатацию данной тепловой сети в схеме теплоснабжения г. Перми, не определена. Необходимо определить соответствующую организацию.
	 учтено

	19
	Вся схема
	19. Дополнить схему теплоснабжения информацией о величине тепловой нагрузки, перераспределяемой между Пермской ТЭЦ-6 и ВК-3 в совместной зоне деятельности и между Пермской ТЭЦ-9 и ВК-5 в совместной зоне деятельности (переключение тепловой нагрузки микрорайона Парковый от Пермской ТЭЦ-9 на вновь введённую в эксплуатацию ВК-5, в результате чего тепловая нагрузка электростанции снижается в 2021 году на 144,9 Гкал/ч).
	 учтено

	20
	Вся схема
	20. Дополнить схему теплоснабжения обоснованиями достаточности технических возможностей по переключению тепловой нагрузки в совместных зонах, деятельности с Пермской ТЭЦ-6 на ВК-3 и с Пермской ТЭЦ-9 на ВК-5 с учетом снижения резерва тепловой мощности на Пермской ТЭЦ-6 до минимальных величин (от 1 до 20 Гкал/ч) в 2022-2025 и 2034-2035 годах и на Пермской ТЭЦ-9 минимальных величин (7 Гкал/ч) в 2020 году.
	 учтено

	21
	Вся схема
	21. Дополнить схему теплоснабжения необходимыми разъяснениями и уточнить прогнозную динамику показателей деятельности электростанций города в связи со следующим:
- в части прогнозной динамики установленной тепловой мощности:
на Пермской ТЭЦ-6 в 2021 году установленная тепловая мощность снижается на 129 Гкал/ч, при этом, согласно разделу 5 «Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и модернизации источников тепловой энергии» утверждаемой части, в указанный период на электростанции не запланированы мероприятия по выводу из эксплуатации генерирующего оборудования, а в 2020 году запланированы мероприятия по выводу из эксплуатации турбогенераторов ТГ-2, ТГ-З, TГ-4 и ТГ-5 суммарной установленной тепловой мощностью 205,7 Гкал/ч;
на Пермской ТЭЦ-9 в 2020-2022 годах установленная тепловая мощность снимается на 71,8 Гкал/ч, при этом, согласно разделу 5 «Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и модернизации источников тепловой энергии» утверждаемой части, в указанный период на электростанции запланировано мероприятия по выводу из эксплуатации ТГ-1 , ТГ-2, ТГ-3, ТГ-6 и ТГ-9 суммарной установленной тепловой мощностью 671,8 Гкал/ч и вводу в эксплуатацию модернизированных ТГ-9 (188 Гкал/ч) и ТГ-10 (143 Гкал/ч), в результате чего суммарная установленная тепловая мощность электростанции в 2020-2022 годах должна уменьшиться на 37,8 Гкал/ч;
- в части прогнозной динамики тепловой нагрузки и отпуска тепловой энергии:
на Пермской TЭЦ-9 в 2027 году тепловая нагрузка и тепловой отпуск увеличиваются на 47,5 Гкал/ч (+5%) и 133,7 тыс. Гкал (+5%) соответственно, при этом в указанный период на электростанцию не планируется переключение тепловой нагрузки котельных и не запланировано каких-либо мероприятий, которые могли бы привести к указанной динамике показателя;
на Пермской ТЭЦ-13 в 2034 году тепловая нагрузка и тепловой отпуск увеличиваются на 5 Гкал/ч (+3%) и 14,7 тыс. Гкал (+3%) соответственно, при этом в  указанный период на электростанцию не планируется переключение тепловой нагрузки котельных и не запланировано каких-либо мероприятий, которые могли бы привести к указанной динамике показателя.
	 учтено

	22
	Вся схема
	22. Дополнить схему теплоснабжения необходимыми разъяснениями о различающихся прогнозных показателях работы электростанций, приведенных в актуализированном проекте схемы теплоснабжения, от аналогичных показателей, приведенных в предыдущей редакции схемы теплоснабжения, включая следующие:
- на Пермской ТЭЦ-6 среднее за прогнозный период значение тепловой нагрузки (в горячей воде) увеличилось на 24,36 Гкал/ч (+5,4%), при этом среднее за прогнозный период значение резерва тепловой мощности также увеличилось на 4,88 Гкал/ч (+10%), а среднее за прогнозный период значение отпуска тепловой энергии снизилось на 213,3 тыс. Гкал (-11%);
- на Пермской ТЭЦ-9 среднее за прогнозный период значение тепловой нагрузки (в горячей воде) снизилась на 117,6 Гкал/ч (-11%), при этом среднее за прогнозный период значение резерва тепловой мощности также снизилось на 239,2 Гкал/ч (-76%);
- на Пермской ТЭЦ-14 среднее за прогнозный период значение тепловой нагрузки (в горячей воде) увеличилось на 24,8 Гкал/ч (+7%), при этом среднее за прогнозный период значение резерва тепловой мощности также увеличилось на 110,5 Гкал/ч (+31%), а среднее за прогнозный период значение отпуска тепловой энергии снизилось на 37,8 тыс. Гкал (-3,3%);
- на Пермской ТЭЦ-13 среднее за прогнозный период значение тепловой нагрузки, в горячей воде) увеличилось на 13,9 Гкал/ч (+10%), при этом среднее за прогнозный период значение резерва тепловой мощности также увеличилось на 31,3 Гкал/ч (+51%), а среднее за прогнозный период значение отпуска тепловой энергии снизилось на 8,4 тыс. Гкал (-2%);
- на Пермской ТЭЦ-6 и Пермской TЭЦ-9 среднее за прогнозный период значение УРУТ на отпуск электрической энергии увеличилось на 31,79 г/кВт·ч (+25%) и на 63,93 г/кВт·ч (+41%) соответственно, при этом среднее за прогнозный период значение выработки электрической энергии на электростанциях изменилось незначительно и состав мероприятий в отношении генерирующего оборудования электростанций остался неизменным.
	 учтено



2. [bookmark: _Toc11429167][bookmark: _Toc39741069][bookmark: _Toc110479197]Отчет об учете предложений и замечаний по проекту актуализированной Схемы теплоснабжения на период до 2035 года, поступивших в установленном законодательством порядке
Настоящий раздел сформирован с учетом поступивших замечаний и предложений к проекту актуализированной схемы теплоснабжения муниципального образования городской округ город Пермь на период 2035 года, размещенному в соответствии с Требованиями к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения, утвержденными ПП РФ от 22.02.2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» на официальном сайте Администрации города Перми.
Проект актуализированной схемы теплоснабжения муниципального образования городской округ город Пермь на период 2035 года был размещен на официальном сайте администрации города Перми (https://www.gorodperm.ru/actions/jkh/Razvitie%20infrastrukturi/teplo/schema23/).
Всего поступило 7 писем, содержащих замечания и предложения к проекту актуализированной схемы теплоснабжения.
[bookmark: _Toc65358057][bookmark: _Toc74820956][bookmark: _Toc110479199]Таблица 2 – Анализ поступивших замечаний и предложений к проекту актуализированной схемы теплоснабжения
	№ п/п
	Наименование организации
	Реквизиты письма
	Общее количество замечаний (предложений)
	Результаты рассмотрения и учета замечаний (предложений)

	1
	ПMУП «ГКТХ»
	 
	19
	принято и устранено - 19, принято и устранено частично - 0, отклонено - 0

	2
	ООО «Головановская энергетическая компания»
	 
	1
	принято и устранено - 1, принято и устранено частично - 0, отклонено - 0

	3
	ФГУП «Машзавод им. Ф.Э. Дзержинского»
	 
	2
	принято и устранено - 2, принято и устранено частично - 0, отклонено - 0

	4
	ФГУП «НПО «Микроген» МЗ РФ в г. Перми «Пермского НПО «Биомед» 
	 
	3
	принято и устранено - 3, принято и устранено частично - 0, отклонено - 0

	5
	ПАО «Т Плюс»
	 
	30
	принято и устранено - 30, принято и устранено частично - 0, отклонено - 0

	6
	ОАО «РЖД»
	 
	1
	принято и устранено - 1, принято и устранено частично - 0, отклонено - 0

	7
	ООО «Тепло-М»
	 
	1
	принято и устранено - 1, принято и устранено частично - 0, отклонено - 0

	 
	Итого
	 
	57
	 



Всего поступило 57 замечаний и предложения. По итогам рассмотрения учтены полностью или частично 57 замечаний и предложений.
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[bookmark: _Toc65358059][bookmark: _Toc74820957][bookmark: _Toc110479200]Таблица 3 – Таблица П51.1. Таблица поступивших замечаний (предложений) и ответов на замечания (предложения) к проекту актуализированной схемы теплоснабжения муниципального образования городской округ город Пермь на период до 2035 года 
	№
	ТСО
	№ главы, раздела, страницы и пр.
	Страницы
	Существующий текст
	Предложения и замечания
	Статус
	Комментарий разработчика

	1
	ПMУП «ГКТХ»
	 
	 
	 
	В связи с подписанием концессионного соглашения от 15.02.2022г.
№7U00-FA036/05-013/0001-2022 в отношении части объектов, находившихся в хозяйственном ведении ПMУП «ГКТХ» и переданных в ПAO «Т Плюс» учесть в актуализации схемы теплоснабжения на 2023 год источники ПMУП «ГКТХ»:
1. BK Вышка-2 ул. Гашкова, 35б;
2. BK Хабаровская, 139 (BK Хабаровская, 36a — переведена в режим работы ЦТП);
3. BK Белозерская, 48
4. BK Дементьева, 50
5. БМК Южный ул. Казахская, 106a
	принято
	учтено

	2
	ПMУП «ГКТХ»
	 
	 
	 
	В связи со строительством БМК Южный ул. Казахская, 106a и переключением нагрузки с BK Биомед на БМК Южный, учесть, что BK Биомед осуществляет отпуск тепла только на нужды предприятия «Пермское HПO Биомед» OA HПO «Микроген». Зона действия БМК Южный распространяется на жилой квартал микрорайона Южный, находящийся в Свердловском районе города Перми.
	принято
	учтено

	3
	ПMУП «ГКТХ»
	Глава 1 Часть 1
	 
	 
	Тепловые сети, соответствующие зоне теплоснабжения котельной ФКУ ИК-32, находятся в ПMУП «ГКТХ» по договору о безвозмездном пользовании.
	принято
	учтено

	4
	ПMУП «ГКТХ»
	Глава 1 Часть 4
	 
	 
	Зона действия котельной BK Белозерская, 48 распространяется на 4 объекта: Белозерская, 43a, 436, 43в, Белозерская 56.
	принято
	учтено

	5
	ПMУП «ГКТХ»
	 
	 
	 
	Мероприятие «Строительство дополнительной БМК мощностью 20МВт (оптимизация загрузки оборудования) - реконструкция существующего оборудования котельной для повышения эффективности» - исключено из инвестиционной программы ПMУП «ГКТХ» 2018-2022г.г. (корректировка инвестиционной программы прилагается).
	принято
	учтено

	6
	ПMУП «ГКТХ»
	 
	 
	 
	Мероприятие «Перевод на водогрейный режим 4 паровых котла» - исключено из инвестиционной программы ПMУП «ГКТХ» 2018-2022г.г. в связи с концессионным соглашением (корректировка инвестиционной программы прилагается).
	принято
	учтено

	7
	ПMУП «ГКТХ»
	Глава 8
	 
	 
	Мероприятие по реконструкции тепловых сетей от котельной ул. Гашкова, 35б «От тепловой камеры К-1 до тепловой камеры К-4 (г. Пермь, Мотовилихинский район, мкр Вышка-2)» - выполнено в рамках инвестиционной программы ПMУП «ГКТХ» 2018-2022г.г. В 2021 году.
	принято
	учтено

	8
	ПMУП «ГКТХ»
	Глава 8
	 
	 
	Мероприятие по реконструкции тепловых сетей от котельной ул. Гашкова, 35б «От тепловой камеры К-4 до тепловой камеры К-7 (г. Пермь, Мотовилихинский район, мкр Вышка-2)» - выполнено в рамках инвестиционной программы ПMУП «ГКТХ» 2018-2022г.г. В 2021 году.
	принято
	учтено

	9
	ПMУП «ГКТХ»
	Глава 8
	 
	 
	Мероприятие по реконструкции тепловых сетей на объекте «Тепловые сети от котельной ул. Чапаева, 6 до тепловой камеры TK-4» - исключено из инвестиционной программы ПMУП «ГКТХ» 2018-2022г.г. в связи с концессионным соглашением (корректировка инвестиционной программы прилагается).
	принято
	учтено

	10
	ПMУП «ГКТХ»
	Глава 8
	 
	 
	Мероприятие по реконструкции тепловых сетей на объекте «Тепловые сети Ду200 на Ду150 от котельной ул. Бахаревская, 53, протяженностью 514 метров в однотрубном исчислении» исключено из инвестиционной программы ПMУП «ГКТХ» 2018-2022г.г. в связи с концессионным соглашением (корректировка инвестиционной программы прилагается).
	принято
	учтено

	11
	ПMУП «ГКТХ»
	 
	 
	 
	Мероприятие инвестиционной программы ПMУП «ГКТХ» «Техническое перевооружение котельной ул. Белозерская, 48» - выполнено в 2020 году.
	принято
	учтено

	12
	ПMУП «ГКТХ»
	 
	 
	 
	Мероприятие «Перевод на водогрейный режим 4 паровых котла кот. по ул. Кочегаров, 50д «Западная» - исключено из инвестиционной программы ПMУП «ГКТХ» 2018-2022г.г. в связи с концессионным соглашением (корректировка инвестиционной программы прилагается)
	принято
	учтено

	13
	ПMУП «ГКТХ»
	 
	 
	 
	Мероприятие «Замена сетевых насосов котельной Бахаревская, 53» - исключено из инвестиционной программы ПMУП «ГКТХ» 2018- 2022г.г. в связи с концессионным соглашением (корректировка инвестиционной программы прилагается)
	принято
	учтено

	14
	ПMУП «ГКТХ»
	Глава 1 Часть 1
	 
	 
	Тепловые сети от источника котельная ул. Дементьева, 50 у ПMУП «ГКТХ» отсутствуют.
	принято
	учтено

	15
	ПMУП «ГКТХ»
	Глава 8
	 
	 
	Учесть мероприятия, фактически выполняемые в рамках инвестиционной программы в 2022 году:
1. Монтаж системы диспетчеризации на ЦТП котельной «Вышка- 2» ул. Гашкова, 35б;
2. Шумоизоляция оборудования котельной «Вышка-2» ул. Гашкова, 35б.
Письмо №059-04-KTX-4.2-64 прилагается.
	принято
	учтено

	16
	ПMУП «ГКТХ»
	Глава 1 Часть 3
	 
	 
	Объект по адресу г. Пермь, Ленинский район, ул. Монастырская (ул. Орджоникидзе), д.53a, 536, протяженностью 77 пм не является бесхозным, закреплен на праве хозяйственного ведения за ПMУП «ГКТХ». Распоряжение №059-19-01-10-674 от 23.06.2021 прилагается
	принято
	учтено

	17
	ПMУП «ГКТХ»
	Глава 1 Часть 3
	 
	 
	Объект по адресу г. Пермь, Дзержинский район, ул. Толмачева, 2, протяженностью 82 пм не является бесхозным, закреплен на праве хоз. ведения за ПMУП «ГКТХ». Распоряжение № 059-19-01-10-1310 от 29.11.2021 прилагается.
	принято
	учтено

	18
	ПMУП «ГКТХ»
	Глава 1 Часть 3
	 
	 
	Объект по адресу г. Пермь, индустриальный район, ул. Карпинского, д. 51 от врезки в существующую сеть в подвале жилого дома по ул. Карпинского, 51 до ж/д по ул. Карпинского, 51a и по ул. Сивкова, 3, протяженностью 90 пм не является бесхозным, закреплен на праве хоз. ведения за ПMУП «ГКТХ». Распоряжение №059-19-01-10-310 от 05.04.2021 прилагается.
	принято
	учтено

	19
	ПMУП «ГКТХ»
	УЧ Том 2
	табл. 120
	 
	Утверждаемая часть, том 2 табл. 120 — в связи с концессионным соглашением исключить мероприятия: пп. 3.1.1 — 3.1.4, 3.2.1 — 3.2.4, 3.2.6.1, 3.3.1 — 3.3.8, 3.3.11, 3.4.1 — 3.4.18, 3.4.20 — 3.4.28, 3.6.3 — 3.6.7
	принято
	учтено

	20
	ФГУП «Машзавод им. Ф.Э. Дзержинского»
	 
	 
	 
	1. Исключить ООО «ДТЕ» - (арендатор) котельной по адресу: г. Пермь, ул. Лесозаводская, 3. Договор аренды расторгнут в 2020 году. Номер системы теплоснабжения —069, номер зоны деятельности — 31.
	принято
	учтено

	21
	ФГУП «Машзавод им. Ф.Э. Дзержинского»
	 
	 
	 
	2. Ввести вновь ФГУП «Машзавод им. Ф.Э. Дзержинского» - собственник котельной по адресу г. Пермь, ул. Лесозаводская, 3, на основании определения Арбитражного суда Пермского края по делу №A50-43610/2005 от 01.12.2020, вступившего в законную силу 10.03.2021. Номер системы теплоснабжения -069, номер зоны деятельности — 31.
	принято
	учтено

	22
	ФГУП «НПО «Микроген» МЗ РФ в г. Перми «Пермского НПО «Биомед» 
	Глава 1 Том 1
	 
	 
	По всему тому нужно написать правильное наименование нашего предприятия - AO «HПO «Микроген» Филиал в г. Пермь «Пермское HПO «Биомед».
	принято
	учтено

	23
	ФГУП «НПО «Микроген» МЗ РФ в г. Перми «Пермского НПО «Биомед» 
	Глава 1 Том 1
	 
	 
	П. 1 .2. Описание зон деятельности: «В зону эксплуатационной ответственности филиала НПО «Биомед» входит котельная и тепловые сети, работающие на одноименное предприятие.
	принято
	учтено

	24
	ФГУП «НПО «Микроген» МЗ РФ в г. Перми «Пермского НПО «Биомед» 
	Глава 1 Том 1
	 
	 
	Таблица 1. В части 4 представлены зоны действия источников тепловой энергии:
Строка 53 изменить наименование, в столбце «Осуществление регулируемой деятельности» - изменить «да» на «нет». в столбце «Наличие категории "население”» - изменить «да» на «нет».
	принято
	учтено

	25
	ООО «Тепло-М»
	 
	 
	 
	Во всем документе неправильно указан адрес источника BK-2 — ул. Некрасова, д. 4, вместо ул. Некрасова, д. 31.
	принято
	учтено

	26
	ООО «Головановская энергетическая компания»
	 
	 
	 
	Замечания в пркрепленном файле в виде таблиц
	принято
	учтено

	27
	ПАО «Т Плюс»
	Глава 1. Раздел 1 и по всему проекту
	 
	 
	Наименование ЕТО, производитель тепловой энергии, теплосетевая организация - ООО «ПСК».
Заменить на "ООО «ПСК» реорганизовано в форме присоединения к ПАО «Т Плюс». Скорректировать по всему проекту ООО «ПСК» на ПАО «Т Плюс»
	принято
	учтено

	28
	ПАО «Т Плюс»
	Глава 1. Раздел 1 и по всему проекту
	 
	 
	Не отражен фактически состоявшийся ввод в 2021 году ВК-5. Отразить дополнительный, постоянно работающий источник теплоснабжения ВК-5
	принято
	учтено

	29
	ПАО «Т Плюс»
	Глава 1. Раздел 1 и по всему проекту
	 
	 
	Не отражена передача котельных ПМУП «ГКТХ» в концессию ПАО «Т Плюс». Котельные ВК Чапаева, 6, ВК Западная, ВК Березовая роща, ВК Б. Революции, 151, ВК Жукова, 33, ВК Лепешинской, 3, ВК Наумова, 18а, ВК Ленская, 32б, ВК Бахаревская, 53, ВК Криворожская, 36, ВК Чусовская, 27 перенести в состав ЕТО №01
	принято
	учтено

	30
	ПАО «Т Плюс»
	Глава 1. Раздел 2
	 
	 
	Не отражены изменения в составе оборудования за 2021 год. Добавить в проект, в том числе изменение установленной мощности по ТЭЦ-6 и ТЭЦ-9
	принято
	учтено

	31
	ПАО «Т Плюс»
	Глава 1. Раздел 3
	 
	 
	Не отражены изменения характеристик сетей за 2021 год. Отразить изменения
	принято
	учтено

	32
	ПАО «Т Плюс»
	Глава 1. Раздел 5
	 
	 
	Не актуализированы значения договорных тепловых нагрузок, по состоянию на 01.01.2022 г. Актуализировать данные
	принято
	учтено

	33
	ПАО «Т Плюс»
	Глава 1. Раздел 5
	 
	 
	Не актуализированы значения расчетных тепловых нагрузок, по состоянию на 01.01.2022 г. Актуализировать данные, в том числе привести результаты расчета в строгое соответствие МУ (исключить из расчета значения при температурах "полки" и срезки" температурного графика)
	принято
	учтено

	34
	ПАО «Т Плюс»
	Глава 1. Раздел 6
	 
	 
	Не актуализированы балансы, по состоянию на 01.01.2022 г. Обновить балансы, с учетом корректировки расчетной нагрузки за 2021 год
	принято
	учтено

	35
	ПАО «Т Плюс»
	Глава 1. Раздел 7
	 
	 
	Не актуализированы балансы ВПУ, по состоянию на 01.01.2022 г. Обновить балансы, с учетом изменения нагрузки ВПУ за 2021 год
	принято
	учтено

	36
	ПАО «Т Плюс»
	Глава 1. Раздел 8
	 
	 
	Не актуализированы балансы, по состоянию на 01.01.2022 г. Обновить балансы, с учетом изменения в потреблении топлива за 2021 год
	принято
	учтено

	37
	ПАО «Т Плюс»
	Глава 1. Раздел 9
	 
	 
	Не актуализирована статистика отказов за 2021 год. Дополнить фактическую статистику отказов за 2021 год
	принято
	учтено

	38
	ПАО «Т Плюс»
	Глава 1. Раздел 10
	 
	 
	Не актуализированы показатели технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций. Дополнить сведениями за 2021 год
	принято
	учтено

	39
	ПАО «Т Плюс»
	Глава 1. Раздел 11
	 
	 
	Не представлены цены (тарифы) на 2022 год. Дополнить сведениями на 2021 год
	принято
	учтено

	40
	ПАО «Т Плюс»
	Глава 2
	 
	 
	Приложение 3. Перечень потребителей тепловой энергии, подключенных к существующим тепловым сетям за период актуализации, за базовый период - 2020 год (таблица П33.1МУ). Отразить фактически введенные объекты за 2021 год
	принято
	учтено

	41
	ПАО «Т Плюс»
	Глава 2
	 
	 
	Приложение 1. Перечень потребителей тепловой энергии, планируемых к подключению в следующую пятилетку, а также известные (точечные) объекты теплопотребления, ввод которых запланирован на 2-3 этапах расчетного период. Исключить из приложения фактически введенные объекты за 2021 год
	принято
	учтено

	42
	ПАО «Т Плюс»
	Глава 4
	 
	 
	Некорректные значения установленной, располагаемой мощности и расчетных нагрузок по ТЭЦ. Требуется актуализировать показатели после корректировки разделов 2, 5, 6 Главы 1, а также актуализации перспективного спроса на тепловую мощность в Главе 2
	принято
	учтено

	43
	ПАО «Т Плюс»
	Глава 6
	 
	 
	Отражена старая версия балансов. Требуется актуализировать после обновления раздела 7 Главы 1 и корректировке перспективного спроса на тепловую мощность и энергию согласно Главе 2 
	принято
	учтено

	44
	ПАО «Т Плюс»
	Глава 7
	 
	 
	Пересмотреть планы развития ТЭЦ, с учетом фактического ключения ВК-5 в 2021 году, а также возможного переключения мкр. Громовский с объединенной зоны ТЭЦ-6+ВК-3+ВК-2 на объединенную зону ТЭЦ-9+ВК-5
	принято
	учтено

	45
	ПАО «Т Плюс»
	Глава 7
	 
	 
	Отражены мероприятия из прошлой схемы теплоснабжения. Пересмотреть реестр проектов, с учетом уточнения стоимости и сроков исполнения мероприятий ПАО "Т Плюс", а также мероприятий в соответствии с новым концессионным соглашением (ранее - объекты - ПМУП "ГКТХ")
	принято
	учтено

	46
	ПАО «Т Плюс»
	Глава 8
	 
	 
	Не отражено переключение мкр. Громовский с ТЭЦ-6 на ТЭЦ-9 и отказ от строительства БМК Восстания. Внести соответствующие корректировки в Главу
	принято
	учтено

	47
	ПАО «Т Плюс»
	Глава 8
	 
	 
	Отражены мероприятия из прошлой схемы теплоснабжения. Пересмотреть реестр проектов, с учетом уточнения стоимости и сроков исполнения мероприятий ПАО "Т Плюс", а также мероприятий в соответствии с новым концессионным соглашением (ранее - объекты - ПМУП "ГКТХ")
	принято
	учтено

	48
	ПАО «Т Плюс»
	Глава 10
	 
	 
	Не учтено предложение ПАО "Т Плюс" в части балансов ТЭ и топлива на 2022-2023 гг. Отразить прогнозные показатели ПАО "Т Плюс" на 2022-2023 гг., откорректировать расчет прогнозируемых показателей на 2024 -2035 гг.
	принято
	учтено

	49
	ПАО «Т Плюс»
	Глава 12
	 
	 
	Отражены избыточные данные о капитальных вложениях.
Раздел 5 требует обновления с учетом завершения перехода г. Перми в ценовую зону теплоснабжения. Учесть замечание Минэнерго к утвержденной Схеме теплоснабжения и обновить раздел 5 "Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения" с учетом отнесения г. Перми к ценовой зоне теплоснабжения и утверждения регулирующим органом постановлений в части цен на тепловую энергию
	принято
	учтено

	50
	ПАО «Т Плюс»
	Глава 13
	 
	 
	Актуализировать показатели в таблицах, с учетом корректировки Глав 1, 2, 7, 8, 10
	принято
	учтено

	51
	ПАО «Т Плюс»
	Глава 13
	 
	 
	Добавить показатель в соответствии с пп. "о" п. 79 Требований (отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях)
	принято
	учтено

	52
	ПАО «Т Плюс»
	Глава 14
	 
	 
	Отражены избыточные данные о капитальных вложениях.
Раздел 3.3 требует обновления с учетом завершения перехода г. Перми в ценовую зону теплоснабжения. Исключить избыточную информацию и обновить раздел 3.3 "Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей" с учетом отнесения г. Перми к ценовой зоне теплоснабжения и утверждения регулирующим органом постановлений в части цен на тепловую энергию
	принято
	учтено

	53
	ПАО «Т Плюс»
	Глава 15
	 
	 
	Не учтены изменения функциональной структуры теплоснабжения
	принято
	учтено

	54
	ПАО «Т Плюс»
	Глава 16
	 
	 
	Отражены мероприятия из прошлой схемы теплоснабжения. Пересмотреть реестр проектов, с учетом уточнения стоимости и сроков исполнения мероприятий ПАО "Т Плюс", а также мероприятий в соответствии с новым концессионным соглашением (ранее - объекты - ПМУП "ГКТХ"), в том числе мероприятия по закрытию ГВС
	принято
	учтено

	55
	ПАО «Т Плюс»
	Глава 17
	 
	 
	Учесть замечания Минэнерго к утвержденной Схеме теплоснабжения
	принято
	учтено

	56
	ПАО «Т Плюс»
	Утверждаемая часть
	 
	 
	Доработать утверждаемую часть, в связи с устранением замечаний к обосновывающим материалам
	принято
	учтено

	57
	ОАО «РЖД»
	 
	 
	 
	В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» для включения в схему теплоснабжения г. Перми и дальнейшего присвоения статуса ЕТО ранее были направлены (исх.
813/СВЕРДДТВУ1 от 23.05.2022 г.) необходимые материалы по 2 объектам:
- Котельная ПМС-168, ст. Пермь-Сортировочная;
- ЦТП ( с тепловыми сетями ) , Дзержинского, 44.
При рассмотрении материалов «Схемы теплоснабжения г. Перми» размещенной на официальном сайте муниципального образования «город Пермь» мы не обнаружили вышеуказанных объектов в общем реестре теплоснабжающих и теплосетевых организаций.
Просим повторно рассмотреть вопрос о включении их в актуализированную схему теплоснабжения и присвоения статуса ЕТО.
	принято
	учтено
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